АКТ (орієнтовний)
обстеження приміщень і території закладу дошкільної освіти
до початку		/	навчального року

Ми, постійно діюча технічна комісія у складі:


провела обстеження приміщень, території та інженерних комунікацій закладу дошкільної освіти і встановила:
1. Система водопроводу, водовідведення в робочому стані, протікання води не зафіксовано.
2. Стан приміщень (стіни, підлога, коридори, групові осередки, кабінети, спортивний і музичний зали, харчоблок, пральня, туалети), дах, допоміжні приміщення відповідає санітарним вимогам і вимогам безпеки, що визначаються нормативно-правовими документами.
3. Обладнання у зазначених приміщеннях відповідає вимогам норм і правил з охорони праці.
4. Фізкультурне обладнання у будівлі закладу дошкільної освіти (в спортивній залі, зокрема в групових осередках), спортивному та ігрових майданчиках на території закладу справні та надійно закріплені.
5. Тепломережа в робочому стані, котельня (за наявності) укомплектована працівниками (оператор котельні, кочегар тощо), забезпечена інструкцією з охорони праці та готова до експлуатації.

Висновок комісії:_______________
Заклад дошкільної освіти готовий до роботи.

Підписи:
Голова комісії	Підпис		Прізвище
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